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Kargowa, dnia 21 sierpnia 2020r.

D IVELUY UUZLV

KOMUNIKAT

W dniu 18 sierpnia 2020 pracownicy Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Zielone;
Gorze, dokonali poboru préb wody uzdatnionej z ponizszych punktéw;

- Stacja Uzdatniania Wody w Kargowej,
- Biurowiec ZGK przy ulicy Przemystowej 4,
- Stacja Kontroli Pojazdéw Chwalim 16.

Proby wody zostaty pobrane zgodnie z harmonogramem PPIS w Zielonej Gorze, w ramach
nadzoru nad jakoscia wody w gminie Kargowa. Zakres badania dotyczyt nastepujgcych
wskaznikow;

- probka fizykochemiczna; barwa, metno$é, smak, zapach, pH, przewodnoé elektryczna,
zelazo, mangan.

- probka bakteriologiczna; Escherichia coli (E. coli), bakterie grupy coli, o0golna liczba
mikroorganizméw w temperaturze 22°C, enterokoki.

Wynik probki pobranej z Biurowca ZGK przy ulicy Przemystowej 4 wykazat przekroczenie
w zakresie obecnosci pojedynczych bakterii grupy coli — 3 szt.

Wynik probki pobranej w Stacji Kontroli Pojazdéw Chwalim 16 wykazat przekroczenie
w zakresie obecnosci pojedynczych bakterii z grupy coli — 6 szt. oraz enterokokéw — 10 szt.

Analiza wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w Kargowej nie wykazata przekroczen
bakteriologicznych.

W dniu 20 sierpnia 2020 roku otrzymaliémy komunikat Panistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gdrze w sprawie braku przydatnosci wody do spozycia
w miejscowosci Chwalim i warunkowej przydatnosci wody do spozycia w miejscowosci
Kargowa, zaopatrywanych z wodociggu publicznego Kargowa.

Komunikat niezwtocznie udostepnilismy do publicznej wiadomoéci zamieszczajgc go na
stronie naszego zaktadu. Dodatkowo we wsi Chwalim zostaly rozwieszone komunikaty
w wybranych punktach tj. na tablicach ogtoszeri, przystankach autobusowych, w sklepach.



W dniu 20 sierpnia 2020 roku przystapiliémy do dziatan naprawczych;

- do kazdej posesji podtaczonej do sieci wodociggowej we wsi Chwalim, dostarczylismy wode
w opakowaniach — 2 sztuki po 5 litrow,

- w centralnym punkcie wioski Chwalim tj. przy krzyzu, podstawiliémy cysterne do transportu
wody pitnej o pojemnosci 4 m?, ktorg otrzymaliémy z Przedsigbiorstwa Komunalnego
SuPeKom Sp. z 0.0. w Sulechowie,

- zdezynfekowaliémy cata sie¢ wodociaggowa we wsi Chwalim podchlorynem sodu,

- zwigkszyliémy czestotliwo$é i intensywnos¢ ptukan Stacji Uzdatniania Wody do trzech razy
w tygodniu.

W dniu 21 sierpnia 2020 roku przystapiliémy do kolejnych dziatan naprawczych;

- do kazdej posesiji podiaczonej do sieci wodociaggowej we wsi Chwalim, dostarczyliSmy wode
w opakowaniach — 2 sztuki po 5 litrow,

- na koncu wioski Chwalim tj. przy drugim krzyzu, podstawiliémy dodatkowg cysterng do
transportu wody pitnej o pojemnosci 3,5 m?, ktéra otrzymaliSmy ze Starostwa Powiatowego
w Zielonej Gorze.

- dokonany zostat ponowny pobér wody uzdatnionej do badania, przez pracownikdéw
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gorze, w zakresie

mikrobiologicznym i mgtnosci, z siedmiu wyznaczonych punktéw; 4 w miescie Kargowa i 3 we
wsi Chwalim.

Do chwili uzyskania wynikéw zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, woda pitna bedzie dowozona do wsi Chwalim
cysternami, ktore stawiane bgda w w/w punktach.




